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p' Pa Tlak zasićenja ݍ௠ଵ kg/s Maseni protok slabije struje ݍ௠ଶ kg/s Maseni protok jače struje ܿ�ଵ J/(kg K) Specifični toplinski kapacitet slabije struje ܿ�ଶ J/(kg K) Specifični toplinski kapacitet jače struje �ଵ W/K Toplinski kapacitet slabije struje �ଶ W/K Toplinski kapacitet jače struje ϑଵᦡ  °C Ulazna temperatura slabije struje �ଵᦢ °C Izlazna temperatura slabije struje �ଶᦡ  °C Ulazna temperatura jače struje �ଶᦢ  °C Izlazna temperatura jače struje �ଶ °C Temperatura jače struje �′ °C Temperatura zasićenja 
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App mଶ Ukupna površina poporečnog presjeka kroz koji struji 
voda �୫ °C Srednja temperatura 
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SAŽETAK 
U radu je proveden energijsko-eksergijski proračun kondenzatora, tipa ''Shell and Tube''. U 
kondezatoru potpuno kondenzira pregrijana vodena para  na način da se kondezacijom  u 
plaštu odvodi toplina zagrijavajući time kapljevitu vodu u snopu cijevi koja se koristi za 
radijatorsko grijanje prostorija. Za zadano termodinamičko stanje vodene pare, temperaturne 
razlike ulazne i izlazne struje kapljevite vode, brzinu strujanja vode u cijevima i oslobođeni 
toplinski tok prilikom kondenznacije proveden je energijski proračun u svrhu dimenzioniranja 
izmjenjivača. Za tako dimenzioniran izmjenjivač proveden je energijski proračun uz 
pretpostavku iste ulazne temperature kapljevite vode, istog masenog protoka kapljevite vode, 
ali različitog termodinamičkog stanja vodene pare te su kao rezultat dobiveni temperatura 
izlazne struje kapljevite vode i toplinski tok oslobođen kondenzacijom vodene pare. Proveden 
je proračun eksergijske destrukcije i proračun temperature stijenke na strani vodene pare za 
oba slučaja. Dijagramski su prikazani temperature obih struja, temperatura stijenke, 
eksergijske destrukcije i izmijenjeni toplinski tok u ovisnosti o duljini izmjenjivača. 
Uspoređeni su dobiveni rezultati proračuna u oba slučaja. 
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SUMMARY 
SUMMARY: This paper carries out the energy-exergy calculation of a condenser, the 'Shell 
and Tube' type. The overheated steam in the condenser completely condenses by condensing 
in the shell. This carries the heat while warming up the liquid water in a bundle tube which is 
used for radiator heating. For the given thermodynamic state of the steam, temperature 
difference between the entrance and exit of the water flow, velocity of the water in the pipes 
and the heat flow which is released through condensation, the energy calculation has been 
conducted to design the condenser. For the designed condenser, energy calculation has been 
conducted assuming that the entrance temperature of the water and weight fluctuation of the 
liquid water are the same but with different thermodynamic state of the steam, therefore 
getting the results of the temperature the exit flow of water and the heat flow realesed by 
condensing the steam. Furthermore, the calculation of the exergy destruction and temperature 
of the outer wall of the tube for both cases has been performed. Temperature of both flows, 
temperature of outer wall of the tube, exergy destruction and the heat flow depending on 
lenght of condenser  have been shown in diagrams. The obtained results have been compared. 
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1. UVOD 
Predmet ovog rada je energijsko-eksergijski proračun kondenzatora. Potrebna znanja koja mi 
omogućuju problematiku proračuna sam stekao na kolegijima Termodinamika I i 
Termodinamika II. U okviru kolegija Termodinamike I upoznao sam se s nepovratnim 
(ireverzibilnim) procesima dok sam kroz kolegij Termodinamika II stekao sam znanja iz 
područja toplinskih aparata, koja su uglavnom bila orijentirana na energijski proračun. 
 
Osnova svakog tipa izmjenjivača, bilo da se radi o rekuperatorima, regeneratorima ili 
izravnim izmjenjivačima (mješalištima), je da dolazi do jednosmjernog prijenosa topline od 
toplije k hladnijoj struji,gdje se pri tome hladnija struja zagrijava, a toplija ohlađuje. 
 
Kroz kolegij Termodinamika II obuhvatno su razrađeni osnovni tipovi rekuperatora, 
istosmjerni protusmjerni i križni po kriteriju dvaju zakona održanja: zakona o održanju mase i 
zakona o održanju energije. Napravljena je međusobna usporedba tih rekuperatora prema 
kriteriju stupnja iskoristivosti odnosno efikasnosti izmjenjivača . Po tom je kriteriju najbolji 
protusmjerni, zatim križni dok je najlošiji istosmjerni rekuperator. 
 
Kod ovih tipova izmjenjivača  istovremeno se nužno javljaju dva oblika nepovratnosti. Prvi je 
zbog prijenosa topline između dviju struja pri njihovim konačnim temperaturnim razlikama. 
Drugi oblik nepovratnosti uzrokovan je padom tlaka struja u rekuperatoru (trenje). Navedeni 
oblici nepovratnosti nužno dovode do njihove eksergijske distrukcije, koja počiva na II. 
zakonu termodinamike. 
 
Kako u okviru kolegija Termodinamika II nije detaljno razrađena eksergijska destrukcija 
izmjenjivača topline, ta činjenica mi je bila jedan od glavnih motiva izbora ovakve teme za 
svoj završni rad. U okviru ovog rada će, uz energijski proračun, analiza i proračuna 
eksergijske destrukcije uključivati samo ireverzibilnost zbog prijenosa topline između struja, 
dok će se trenje zanemariti. 
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1.1. Izmjenjivači topline 
Toplinski aparati, u kojima se toplina izmjenjuje između dvije ili više tekućina (fluida) u 
svrhu zagrijavanja ili ohlađivanja jednog fluida drugima, se nazivaju izmjenjivači topline. 
Njihova je praktična primjena vrlo raširena u  postrojenjima centralnog grijanja (poznati kao 
bojleri, radijatori, kaloriferi), postrojenjima za pripremu potrošne tople vode i kod postrojenja 
koja se primjenjuju u rashladnoj tehnici (isparivači, kondenzatori). Također imaju veliku 
primjenu u području  termoenergetskih postrojenja (parni kotao, isparivač), pregrijači pare, 
zagrijači zraka, zagrijači napojne vode (ekonomajzeri, kondenzator) odnosno nuklearnih 
reaktora (parni kotao, kondenzator). 
Izmjenjivači topline se mogu načelno podijeliti na: 
 rekuperatore 
 regeneratore 
 direktne (izravne) aparate 
 
U okviru ovog rada provoden je proračun rekuperatora te se u daljnjem tekstu detaljnije 
analizira taj tipa izmjenjivača. 
 
Rekuperatori su izmjenjivači topline kod kojih su struje međusobno razdvojene čvrstom 
stijenkom. Razdjelna stijenka je većinom cijevnog oblika, iako može biti i pločastog oblika. 
Rekuperator funkcionira na način da se jedna struja koja je toplija hladi prolazom kroz 
najčešće cijev te na taj način zagrijava drugu struju koja je hladnija. Iz prethodne konstatacije 
te uz usvajanje pretpostavki da se toplinski tok  rekuperatora prema okolišu  i provođenje 
topline u smjeru strujanja zanemaruje, je jasno da je  toplinski tok koji se od toplije struje 
odvodi jednak toplinskom toku koji se hladnijoj struji dovodi.  
 
Osnovni tipovi rekuperatora prema smjeru međusobnog strujanja fluida su: 
 istosmjerni  
 protusmjerni  
 križni (unakrsni)  
 
U praksi se osim osnovnih tipova, najčešće koriste kombinirani rekuperatori. Oni su 
uglavnom formirani od sva tri osnovna tipa.  
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Također rekuperativni izmjenjivači mogu biti izvedeni tako da svaka struja kroz njih jedanput 
prolazi ili da svaka struja ima više prolaza. Rekuperatori s više prolaza su češći u praktičnoj 
primjeni.  
Zavisno o konstrukcijskoj izvedbi izmjenjivači topline mogu se još podijeliti na lamelne, 
spiralne, pločaste, , izmjenjivače sa profiliranom pločom, itd. 
 
1.2. Bezdimenzijske značajke rekuperatora s jednim prolazom 
 
Prilikom označavanja struja s indeksom 2 označava se jača struja, odnosno ona struja koja 
ima veći toplinski kapacitet, dok se s indeksom 1 označava slabija struja, odnosno ona struja 
koja ima manji toplinski kapacitet. 
 
           �ଶ = ݍ௠ଶ ∙ ܿ�ଶ >  �ଵ = ݍ௠ଵ ∙ ܿ�ଵ                                                                              (1) 
 
Kao oznaka ulazne struje u rekuperativni izmjenjivač koristi se apostrof ' dok se za oznake 
izlazne struje koristi apostrof ''. Na temelju navedenog načina označavanja, oznake ulaznih i 
izlaznih temperatura pojedinih struja su: 
 
 �ଵ′ = ula�na temperatura slabije struje 
 
 �ଵ′′ =  i�la�na temperatura slabije struje 
 
 �ଶ′ = ula�na temperatura jače struje 
 
 �ଶ′′ =  i�la�na temperatura jače struje 
 
 
Za toplinski tok u rekuperatoru postoji matematička veza koja glasi : 
             Φ = f(k, A, ϑଵᦡ , ϑଵᦢ , ϑଶᦡ , ϑଶᦢ , �ଵ, �ଶ)                                                                     (2) 
 
Ako se u jednadžbi (2) provede dimenzijsku analizu, dobiva se implicitno rješenje 
rekuperatora, 
 
            F(ߨଵ, ߨଶ, ߨଷ) = 0                                                                                               (3) 
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Bezdimenzijska temperaturna značajka ߨଵ može se izraziti kao            ߨଵ = �ଵᦡ − �ଵᦡᦡ�ଵᦡ − �ଶᦡ                                                                                                                    ሺͶሻ 
 
Značajka ߨଵ može se zapisati i u formalnom eksplicitnom obliku kao funkcija 
 
            ߨଵ = fሺߨଶ, ߨଷሻ                                                                                                               ሺͷሻ 
Oblik funkcija f ovisi o tipu rekuperativnog izmjenjivača topline. 
 
Temperaturna značajka može se zapisati još i kao 
  ߨଵ = ��ଵሺϑଵᦡ − ϑଶᦡ ሻ                                                                                                              ሺ͸ሻ 
 
a s obzirom da nazivnik jednadžbe (6) predstavlja maksimalni toplinski tok jasno proizlazi da ߨଵ predstavlja još i iskoristivost topline, bez obzira na tip izmjenjivača. 
 
Bezdimenzijska značajka prijenosnih jedinica ߨଶ glasi 
          ߨଶ = ݇��ଵ                                                                                                                              ሺ͹ሻ  
 
Bezdimenzijska značajka omjera toplinskih kapaciteta je 
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1.3. Kondenzator 
 
Kondenzator pare je rekuperativni izmjenjivač topline unutar kojeg dolazi do izmjene topline 
između struje pare i struje rashladnog medija (npr. kapljevita voda). Toplina se odvodi sa 
struje pare prema struji rashladnog medija kako bi se postigla kondenzacija odnosno prijelaz 
vodene pare iz parovite u kapljevitu fazu. Kondenzatori pare su  aparati koji se uglavnom 
sastoje od snopa cijevi umetnutih u bubanj (''Shell and Tube''). Para kondenzira oko cijevi 
odvođenjem topline na struju kapljevite vode koja struji kroz cijevi. Ta se voda može koristiti 
za npr. zagrijavanje stambene zgrade.  
 
 
Slika 1. Primjer kondenzatora pare s dva prolaza rashladnog medija 
Proces kondenzacije spada u pojave kod kojih se toplina prenosi promjenom faze pri 
konstantnom tlaku uz temperaturni zastoj. U tom slučaju toplinski kapacitet struje koja 
kondenzira teži u beskonačnost što je vidljivo iz izraza prema [1]            cp= ( ∂h∂ϑ)p = ݎ∆ϑ≈Ͳ → ∞                                                                                                          ሺͻሻ 
Sukladno navedenom, struji koja kondenzira pridružuje se indeks 2, a temperatura struje 2 se 
označava �ଶ′′ = �ଶ′ =  �ଶ =  �′ . 
 
Kako je prema jednadžbi (8) bezdimenzijska značajka omjera toplinskih kapaciteta  
            ߨଷ = �ଵ�ଶ =  ݍ௠ଵܿ�ଵ ݍ௠ଶܿ�ଶ                                                                                                                    ሺͳͲሻ 
očito je da će za slučaj kondezatora značajka omjera toplinskih kapaciteta iznositi ߨଷ = Ͳ. 
Franjo Novosel Završni rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 5 
Uvrsti li se dobivena vrijednost u  ߨଵ = fሺߨଶ, ߨଷሻ, za sva tri osnovna tipa rekuperatora [2] 
dobiva se ista funkcijska veza između bezdimenzijskih značajki 
            ߨଵ� = ߨଵ� = ߨଵ௞ =  ͳ − ݁−�మ                                                                                                  ሺͳͳሻ 
 
što znači da u slučaju kondenzacije tip rekuperatora ne utječe na oblik funkcijske veze između 
bezdimenzijskih značajki.  
 
Slika 2. Dijagramski prikaz funkcijske povezanosti bezdimenzijskih značajki kondenzatora 
 
Nužni uvjet za  kondenzaciju suhozasićene pare je �s <  �′ =  ݂ሺ݌ሻ, gdje je �� temperatura 
stijenke koja je u dodiru s parom, a �′ =  ݂ሺ݌ሻ temperatura zasićenja za pripadajući tlak 
kondenzacije. Isti uvjet vrijedi i za pregrijanu paru, jer je tada njezin toplinski kapacitet C2 
beskonačno velik, iako se pri tome temperatura pare promijenila od temperature pregrijanja 
do temperature zasićenja. To se događa zbog toga što one čestice pregrijanje pare koje dođu u 
dodir sa stijenkom kojoj je temperatura manja od temperature zasićenja, trenutno gube toplinu 
pregrijanja i ohlade se na temperaturu �′. Kod te temperature navedene čestice kondenziraju 
uz temperaturni zastoj, stvarajući pritom na stijenki film ili kapljice kondenzata (zavisno o 
tipu kondezacije) te temperature zasićenja. Temperatura zasićenja i pripadajući tlak su 
konstantni duž cijelog aparata, jer se zanemaruje pad tlaka po duljini aparata uslijed otpora 
strujanju, pa je temperatura zasićenja mjerodavna za prijenos topline. No jezgra pare, koja se 
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2. ENERGIJSKO-EKSERGIJSKI PRORAČUN KONDENZATORA 
VODENE PARE TLAKA  p = 2 bar 
2.1. Energijski proračun kondenzatora 
 
Potrebno je dimenzionirati horizontalni rekuperativni izmjenjivač s jednim prolazom, tip 
''Shell and Tube'' odnosno odrediti duljinu izmjenjivača te broj i dimenzije cijevi. U 
rekuperatoru oko snopa čeličnih cijevi kondenzira pregrijana vodena para tlaka 2 bar i 
temperature 200 °C koja se hladi kapljevitom vodom. Toplinski tok koji se oslobađa 
kondenzacijom iznosi 150 kW.  
Kondenzator je u potpunosti definiran kada su poznate sve tri bezdimnezijske značajke. Iz 
zadanih ulaznih podataka moguće je odrediti bezdimenzijske značajke ߨଵ � ߨଷ. Za određivanje 
značajke  ߨଶ potrebno je poznavati površinu izmjene topline A, koeficijent prolaza topline k  i 
toplinski kapacitet slabije struje C1 koja je u ovom slučaju kapljevita voda.  
Koeficijent prolaza topline kroz cijevnu stijenku nije fizikalna veličina iz razloga što je 
sveden na određenu površinu koja se odabire proizvoljno te ima beskonačno mnogo 
vrijednosti. Prilikom proračuna odabrano je da se koristi koeficijent prolaza topline kv sveden 
na vanjsku površinu cijevnog snopa Av. Površina izmjene topline ovisi o dimenzijama 
kondezatora odnosno o duljini kondenzator, broju cijevi i dimenzijama cijevi. Na temelju 
izmijenjenog toplinskog toka, zadane srednje brzine vode u cijevima i temperaturne razlika 
ulazne i izlazne struje kapljevite vode dobiva se ukupnu površinu poprečnog presjeka kroz 
koji struji voda. Na temelju ukupne površine poprečnog presjeka strujanja vode i odabrane 
dimenzije promjera cijevi računa se potreban broj cijevi. Broj cijevi je zaokružen na cijeli broj 
te je dobivena stvarna površina poprečnog presjeka kroz kroz koji struji kapljevita voda. Na 
temelju stvarne površine poprečnog presjeka i izračunatog masenog protoka računa se stvarna 
prosječna brzina strujanja kapljevite vode u cijevima. Kako bi se definirala površina izmjene 
topline pretpostavljena je duljina kondenzatora.  
Prolaz topline od vodene pare do kapljevite vode se sastoji od prijelaza topline (konvekcija) 
pri kondezaciji vodene pare na stijenci, provođenja topline (kondukcija)  kroz čeličnu stijenku 
i prijelaza topline (konvekcija) sa stijenke na kapljevitu vodu, koja struji u cijevima.  
Koeficijent prolaza topline računat je slučaj stacionarnog prolaza topline kroz cijevnu 
stijenku. Za proračun koeficijenta prijelaza topline sa stijenke cijevi na kapljevitu vodu 
korišten je model prisilne konvekcije za turbulentno strujanje tekućine kroz horizontalnu 
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cijev. Svi potrebni podaci za navedeni model su dobiveni analitički bez iteracije. Iako 
predstavlja gotovo zanemariv otpor prolazu topline, kondukcija je računata za provođenje 
kroz jednoslojnu stijenku cijevi za stacionarno stanje. Koeficijent prijelaza topline pri 
kondenzaciji vodene pare na vanjskoj stijenci računat je prema modelu kondenzacije na 
vanjskoj površini vodoravne cijevi.  
Kako je za rješenje modela potrebno poznavati temperaturu stijenke, rješenje je moguće 
jedino iteracijskim postupkom. Iteracijski postupak rješavanja je proveden u tabličnom 
kalkulatoru ''Microsoft Excelu''. Postupak rješavanja se započinje pretpostavljanjem 
temperature vanjske stijenke cijevi na ulazu i na izlazu iz kondenzatora. Na temelju 
temperature zasićenja, za pripadajući tlak vodene pare, te temperatura vanjske stijenke cijevi 
na ulazu i izlazu, izračunata je srednja logaritamska razlika temperatura. Kako se temperatura 
stijenke mijenja duž površine izmjenjivača potrebno je odrediti srednju temperaturu stijenke. 
Srednja temperatura stijenke je izračunata kao razlika između temperature zasićenja i srednje 
logaritamske razlike temperatura, te je ona korištena za izračun svojstava pothlađenje 
kapljevine sukladno modelu za proračun koeficijenta prijelaza topline pri kondeznaciji. Zatim 
se izračuna koeficijent prolaza topline i srednja logaritamska razlika temperatura između 
struje vodene pare i struje kapljevite vode, te pripadajući toplinski tok izmijenjen između 
struja vodene pare i kapljevite vode. Kako bi se zadovoljio uvjet stacionarnosti, potrebno je da 
i toplinski tok izmijenjem između vodene pare i vanjske stijenke cijevi bude jednak 
izračunatom toplinskom toku izmijenjenom između vodene pare i kapljevite vode. Iteracijski 
postupak se ponavlja dok se ne uspostavi jednakost između ta dva toplinska toka. Tijekom 
iteracijskog postupka mijenjane su pretpostavljene vrijednosti duljine kondenzatore, 
temperature stijenke na ulazu iz kondenzatora i temperature stijenke na izlazu iz kondezatora, 
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2.1.1. Ulazni podaci 
 toplinski tok izmijenjem u kondenzatoru ϕ= 150 000 W 
 
Vodena para 
 tlak ݌ = 2 bar 
 ulazna temperatura pregrijanja  �ଶ,� = ʹͲͲ °� 
 temperatura zasićenja  �′ = �ଶ′ = �ଶ′′ = �ଶ = ͳʹͲ,ʹͳ °C 
Kapljevita voda 
 ulazna temperatura �ଵ′ = ͹Ͳ °� 
 izlazna temperatura  �ଵ′′ = ͻͲ °� 
 prosječna brzina vode u cijevima ݓ′ = Ͳ,͵ m/s   
 
2.1.2.  Identifikacija struja, proračun masenog protokastruje kapljevite vode, proračun 
masenog protoka nastalog kondenzata, proračun bezdimenzijskih značajki kondenzatora 
 
Struje se označavaju indeksima 1 i 2, gdje indeks poprima 1 struja koja ima manji toplinski 
kapacitet- slabija struja, a indeks 2 poprima struja koja ima veći kapacitet – jača struja. Kako 
prilikom kondenzacije specifični toplinski kapacitet struje koja kondenzira teži u 
beskonačnost jasno je da će struja vodene pare biti jača, dok će struja kapljevite vode biti 
slabija struja.  
 
Toplinski kapacitet se računa prema izrazu:            � = ݍ௠ܿ�                                                                                                                                     ሺͳʹሻ  
 
Toplinski kapacitet slabije struje:            �ଵ = ݍ௠ଵܿ�ଵ                                                                                                                                ሺͳ͵ሻ 
 
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଵ′ + �ଵ′′ʹ =  ͹Ͳ + ͻͲʹ = ͺͲ °� i� [͵]. 
 
 specifični toplinski kapacitet  ܿ୮= 4195,6 J/(kgK) 
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 gustoća ߩ = ͻ͹ͳ,ͺʹ kg/m3 
Potrebni maseni protok vode računa se preko izraza za toplinski tok:            ݍ୫ଵ =  ϕܿ୮  ∙ ሺ�ଵ′′ − �ଵ′ሻ =  ͳͷͲ ͲͲͲͶͳͻͷ,͸ ∙  ሺͻͲ − ͹Ͳሻ = ͳ,͹ͺͺ kg/s                                      ሺͳͶሻ 
iz čega slijedi da je toplinski kapacitet slabije struje:            �ଵ = ͹ ͷͲͲ W/K                                            ሺͳͷሻ 
 
Maseni protok nastalog kondezata se određuje prema izrazu za toplinski tok:            ݍ୫ଶ =  ϕ ሺℎଶ′ − ℎଶ′′ሻ =  ͳͷͲ ʹͺ͹Ͳ,͹ͺ − ͷͲͶ,͸ͺ = Ͳ,Ͳ͸͵Ͷ kg/s                                             ሺͳ͸ሻ 
gdje je ℎଶ′ = ʹͺ͹Ͳ,͹ͺ kJ/kg specifična entalpija pregrijane pare, a ℎଶ′′ = ͷͲͶ,͸ͺ ݇ܬ/݇݃ 
specifična entalpija vrele kapljevine na tlaku od 2 bar. Vrijednosti su očitane iz [3]. 
 
Kako specifični toplinski kapacitet struje koja kondezira teži u beskonačnost, tada je            C2 → ∞                ሺͳ͹ሻ 
 
Iz navedenog slijedi da je bezdimenzijska značajka omjera toplinskih kapaciteta             ߨଷ = �ଵ�ଶ = ͹ ͷͲͲ∞ = Ͳ                                                                                                              ሺͳͺሻ 
 
Temperaturna bezdimenzijska značajka se računa prema jednadžbi (4)              ߨଵ = �ଵᦡ − �ଵᦡᦡ�ଵᦡ − �ଶᦡ = ͹Ͳ − ͻͲ͹Ͳ − ͳʹͲ,ʹͳ = Ͳ,͵ͻͺ                                                                              ሺͳͻሻ 
                       
 
 
Iz jednadžbe (11) izračuna se bezdimenzijska značajka  ߨଶ: 
              ߨଶ =  −lnሺͳ −   ߨଵሻ =  − lnሺͳ − Ͳ,͵ͻͺሻ = Ͳ,ͷͲͺ       ሺʹͲሻ 
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2.1.3.  Proračun dimenzija i broja cijevi u cijevnom snopu, proračun duljine izmjenjivača, 
proračun površine izmjene topline 
 
Ukupna površina poprečnog presjeka kroz koji struji voda dobije se preko izraza za maseni 
protok, uz zadanu prosječnu brzinu strujanja vode 
             �୮୮ =  ݍ௠ଵݓ′ ∙  ߩ =  ͳ,͹ͺͺͲ,͵ ∙  ͻ͹ͳ,ͺʹ = ͸,ͳ͵͵ ∙  ͳͲ−ଷ mଶ                                                       ሺʹͳሻ 
   
Odabrana je dimenzija cijevi DN 15, prema [4]: 
 du = 0,016 m 
 dv = 0,020 m 
Na temelju odabrane dimenzije cijevi i ukupne površine poprečnog presjeka dobiva se broj 
cijevi u cijevnom snopu:             � =  �୮୮ ݀௨ଶ ∙  ߨͶ =  ͸,ͳ͵͵ ∙  ͳͲ−ଷ Ͳ,Ͳͳ͸ଶ ∙  ߨͶ = ͵Ͳ, ͷͲ                                                                            ሺʹʹሻ 
     
Broj cijevi potrebno je zaokružiti na cijeli broj, te će se posljedično tome promijeniti brzina 
strujanja u cijevima. Odabrani broj cijevi je n = 30. Na temelju odabranog promjera i broja 
cijevi dobiva se stvarna prosječna brzina strujanja vode u cijevima:             ݓ =  ݍ௠ଵ ݀୳ଶ ∙  πͶ ∙ � ∙  ߩ =  ͳ,͹ͺͺ Ͳ,Ͳͳ͸ଶ ∙  πͶ ∙ ͵Ͳ ∙  ͻ͹ͳ,ͺʹ = Ͳ,͵Ͳͷ m/s                                   ሺʹ͵ሻ 
                
Za određivanje duljine kondenzatora topline L potrebno je poznavati koeficijent prolaza 
topline koji ovisi o nepoznatoj temperaturi stijenke kao što će biti pokazano kasnije, što 
ukazuje da će i ovajpostupak proračuna biti iteracijski. Provedenim iteracijskim postupkom, u 
zadnjem koraku iteracije određena je duljina ܮ = ͳ,ͳͲ m. Time je u potpunosti definirana i 
dimenzionirana geometrija površine izmjene topline. Kao referentna površina izmjene topline 
proizvoljno je odabrana vanjska površina snopa cijevi te će u nastavku proračuna koeficijent 
prolaza topline biti sveden na tu površinu. To nam omogućuje činjenica da koeficijet prolaza 
topline za cijevnu stijenku nije fizikalna veličina jer ovisi o proizvoljno odabranoj površini na 
koju je sveden. 
Ukupna površina izmjene topline:             �୴ =  � ∙  ݀୴  ∙ π ∙ ܮ = ͵Ͳ ∙ Ͳ,ͲʹͲ ∙  π ∙ ͳ,ͳͲ  = ʹ,Ͳ͹Ͷ mଶ                                        ሺʹͶሻ    
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2.1.4.  Proračun koeficijenta prolaza topline 
 
Toplinski tok izmijenjen između struja u kondenzatoru računa se izrazom, [2]: 
             � = �୴ ∙ ݇୴ ∙ ∆�௠,P−୚                                                                                                              ሺʹͷሻ 
                                                                                          
gdje je �୴  vanjska površina cijevi odnosno referentna površina za izmjenu topline, ݇୴    
koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku površinu, a ∆�௠,P−୚ srednja logaritamska 
razlika temperatura između vodene pare i kapljevite vode. Kao što je je ranije navedeno, kod 
prijenosa topline za struju pregrijane vodene pare je mjerodavna temperatura zasićenja. 
Srednja logaritamska razlika temperatura struja i  se računa prema izrazu [2] te iznosi:            ∆�୫,P−୚ = ሺ�ଶ − �ଵ′ ሻ − ሺ�ଶ − �ଵ′′ሻln �ଶ − �ଵ′�ଶ − �ଵ′′ =  ሺͳʹͲ,ʹͳ − ͹Ͳሻ − ሺͳʹͲ,ʹͳ − ͻͲሻln ͳʹͲ,ʹͳ − ͹ͲͳʹͲ,ʹͳ − ͻͲ = ͵ͻ,͵͸͹ ℃      
 
ሺʹ͸ሻ 
Koeficijent prolaza sveden na vanjsku površinu slijedi iz izraza, [2]:           ݇୴ = ͳ݀୴݀୳ ∙ �୳ + ݀୴ʹ ∙ ߣs ln ݀୴݀୳ + ͳ�୴                                                                                              ሺʹ͹ሻ 
 
gdje je �୳ koeficijent prijelaza topline s unutarnje strane cijevi, ߣs = ͷͺ W/ሺmKሻ toplinska 
provodnost čelične cijevne stijenke, a �୴ koeficijent prijelaza topline pri kondenzaciji vodene 
pare oko cijevi. Pribrojnici u nazivniku jednadžbe (27) zapravo predstavljaju svojevrsne 
serijski spojene toplinske otpore. Drugi pribrojnik u nazivniku uglavnom predstavlja 
zanemarivi otpor provođenju topline. Struktura jednadžbe pokazuje kako je vrijednost 
koeficijenta prolaza topline uvijek manja od najmanje vrijednosti prijelaza topline odnosno 
manja od veličine  �vଶ∙�s. Iz toga proizlazi zaključak da se za zadanu krutu stijenku povećanje 
koeficijenta prolaza topline mora tražiti povećanjem najmanjeg koeficijenta prijelaza topline. 
Kao što je već navedeno koeficijent prolaza topline nije fizikalna veličina nego proizvoljno 
odabran broj iz razloga što ovisi o proizvoljno odabranoj površini, na koju je sveden te se 
koristi za jednostavnije pisanje izraza izmjene topline.  Kako vrijednost toplinskog toka za 
stacionarno stanje ne smije ovisiti o tome na koju površinu je sveden koeficijent prolaza 
topline, vrijedi izraz ݇୴�୴ =  ݇୳�୳ = konst. 
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2.1.5.  Proračun koeficijenta konvektivnog prijelaza topline na strani kapljevite vode- �࢛ 
 
Pod pojmom izmjena topline konvekcijom podrazumijeva se izmjena topline između krute 
stijenke i tekućine koja se nalazi uz stijenku. Zavisno o pokretačkoj sili gibanja čestica 
konvekciju se dijeli na prirodnu i prisilnu.  
Pri slobodnoj konvekciji dolazi do strujanja fluida koje je uvjetovano heterogenošću masenih 
sila na promatranim volumenom fluida. Heterogenost je uvjetovana nejednolikom 
temperaturnom raspodjelom po volumenu fluida, a time i nejednolikom raspodjelom gustoće 
fluida unutar graničnog sloja. Razlika gustoće čestica uzrokuje silu uzgona koja je jedini 
pokretač gibanja čestica tekućine. U izotermnom sustavu nema niti izmjene topline niti 
strujanja izazvanog uzgonom. 
Prisilna konvekcija nastaje kad je strujanje tekućine uz stijenku izazvano nekakvim vanjskim 
uzrokom, neovisnim o rasporedu temperatura u sustavu. Taj vanjski uzrok može biti vjetar, 
prisilno gibanje stijenke kroz tekućinu ili strujanje uzrokovano radom ventilatora ili pumpe. 
U stvarnosti je često prisutna miješovita konvekcija, slučaj kada je strujanje uzrokovano 
vanjskim uzrokom, ali istovremeno i silom uzgona. 
Kod oba tipa konvekcije, ovisno o veličini pokretačke sile i brzini strujanja tekućine, postoje 
dva načina strujanja- laminarno i turbulentno. 
Laminarno strujanje se pojavljuje kod manjih brzina strujanja i viskoznijih tekućina pri čemu 
dominiraju sile trenja. Strujnice su pravilne i ne presjecaju se pri čemu ne postoji mješanje 
čestica. Toplina se prenosi poprečno na smjer strujnica na razini molekula, slično kao i kod 
provođenja.  
Turbulentno strujanje se pojavljuje kod većih brzina i manje viskoznih tekućina pri čemu 
dominiraju sile tromosti. Prilikom strujanja dolazi do intezivnog mješanja strujnica čime je 
pojačana izmjena topline. No i u ovom tipu strujanja se uz stijenku pojavljuje laminarni 
granični sloj koji predstavlja glavni otpor pri izmjeni topline te najviše utječe na iznos 
prenesene topline.  
 
Za proračun koeficijenta prijelaza topline sa stijenke cijevi na kapljevitu vodu korišten je 
model prisilne konvekcije za izobraženo turbulentno strujanje tekućine kroz horizontalnu 
cijev prema [5].Izrazi korišteni u ovom modelu dobiveni su na temelju Nusseltove teorije 
sličnosti, za čistu tekućinu. 
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Izraz za izračun Nusseltove značajke, koja je direktno povezana s koeficijentom prijelaza 
topline, prema [5] glasi:           ��୳ = �୳∙݀୳ߣ = Ͳ,Ͳ͵ͻͺ ∙ �ݎ ∙ ܴ݁଴,଻ହͳ + ͳ,͹Ͷ ∙ ܴ݁−଴,ଵଶହ ∙ ሺ�ݎ − ͳሻ                                                                  ሺʹͺሻ 
  
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଵ′ + �ଵ′′ʹ =  ͹Ͳ + ͻͲʹ = ͺͲ °� i� [͵]. 
 gustoća ߩ = ͻ͹ͳ,ͺʹ kg/m3 
 dinamička viskoznost ߤ = Ͳ,ͲͲͲ͵ͷͶ͵Ͷ Pa s   
 Prandtlova značajka �ݎ = ʹ,ʹͳͺͻ 
 toplinska provodnost  ߣ = Ͳ,͸͹Ͳ W/ሺmKሻ 
 
Vrsta strujanja ovisi o Reynoldsovom broju:           ܴ݁ = ݓ ∙ ݀୳ ∙ ߩߤ = Ͳ,͵Ͳͷ ∙ Ͳ,Ͳͳ͸ ∙ ͻ͹ͳ,ͺʹͲ,ͲͲͲͲ͵Ͷͷ͵Ͷ = ͳ͵ ͵ͺͳ,ͺͶʹ                                                ሺʹͻሻ 
                                              
Granica između laminarnog i turbulentnog strujanja u cijevima je u produčju Reynoldsova 
broja odnosno značajke od 2300-3000. Reynoldsova značajka zapravo predstavlja omjer sila 
tromosti i sila trenja. Iznos Reynoldsove značajke ukazuje da je strujanje vode u cijevima 
kondenzatora turbulentnog karaktera s izraženim utjecajem sila tromosti. 
 
Izraz za izračun Nusseltove značajke prema jednadžbi (28) koji se odnosi na oblikovano 
turbulentno strujanje tekućine u cijevi, uz uvjet Re > 3000, L > ͶͲ ∙ ݀୳: 
           ��୳ = �୳∙݀୳ߣ = Ͳ,Ͳ͵ͻͺ ∙ ʹ,ʹͳͺͻ ∙ ͳ͵ ͵ͺͳ,ͺͶʹ଴,଻ହͳ + ͳ,͹Ͷ ∙ ͳ͵ ͵ͺͳ,ͺͶʹ−଴,ଵଶହ ∙ ሺʹ,ʹͳͺͻ − ͳሻ = ͸͸,͹ʹ                        ሺ͵Ͳሻ 
 Koeficijent konvektivnog prijelaza topline na strani vode prema jednadžbi (28) iznosi: 
           �୳ = ��୳ ∙ ߣ݀୳ =  ͸͸,͹ʹ͸ ∙ Ͳ,͸͹ͲͲ,Ͳͳ͸ =  ʹ͹ͻͶ,ͳ͵ͻ WmଶK                                              ሺ͵ͳሻ 
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2.1.6.  Proračun koeficijenta konvektivnog prijelaza topline pri kondenzaciji vodene pare- �࢜ 
 
Kondenzacija je proces pri kojem dolazi do prijelaza iz pravovitog u kapljevito agregatno 
stanje. Kondenzacija nastaje zbog dovoljnog hlađenja pare na površini neke krute stijenke ili 
hlađenja pare u nekom prostoru u kojem postoje jezgre kondenzacije (prisutnost krutih čestica 
u zraku). Glavni i jedini kriterij nastupanja kondenzacije je taj da temperatura stijenke s 
kojom je para u dodiru mora biti niža od temperature zasićenja za zadani tlak, koji je određen 
linijom napetosti za vodu. Kako bi navedeni proces tekao stalno i da bi se uspostavilo 
stacionarno stanje, potrebno je da se toplinski tok slobođen kondenzacijom neprestano odvodi 
kroz stijenku na struju rashladne tekućine odnosno u ovom slučaju kapljevite vode. Para može 
biti mokra, suhozasićena ili pregrijana. Kondenzacija će nastupiti uz bilo kakvo hlađenje 
stijenke stijenke za slučaj mokre i suhozasićene pare dok se kod pregrijane pare zbog slabog 
hlađenja stijenke može dogoditi da kondenzacija ne nastupi. Izostajanje kondenzacije kod 
pregrijane može se dogoditi ukoliko je temperatura stijenke viša od temperature zasićenja za 
zadani tlak zbog premalog hlađenja stijenke. U tom slučaju se prijelaz topline odvija kao i kod 
bilo kojeg plina, bez kondenzacije.  
Sama kondenzacija se može odvijati na dva različita načina, kao filmska ili kao kapljičasta 
kondenzacija, ovisno o stanju površine na kojoj se odvija. Za čiste, nepraljave površine 
karakteristična je filmska kondenzacija kod koje se kondenzat razlijeva po površini, stvarajući 
tanki film te pod utjecajem gravitacije kontinuirano struji niz površinu. 
Ukoliko je površina prekrivena tvarima koje sprječavaju vlaženje karakteristično je 
pojavljivanje kapljičaste kondenzacije. Kapljice formirane u pukotinama i šupljinama na 
površini rastu i spajaju se te se zbog gravitacije slijevaju niz površinu ili bivaju odnešene 
strujom pare, oslobađajući time stijenku od sloja kondenzata.  
Upravo to čišćenje stijenke od kapljica kondenzata smanjuje toplinski otpor te je koeficijent 
prijelaza topline pri kapljičastoj kondenzaciji za red veličine veći u odnosu na filmsku 
kondenzaciju. Iz tog razloga se često koriste premazi koji sprječavaju vlaženje, te tako potiču 
kapljičastu kondenzaciju. Međutim, ovakvi premazi postupno gube svoju efikasnost, zbog 
oksidacije, zaprljanja ili izravnog uklanjanja, te opet može doći do filmske kondenzacije. 
Premda je kapljičasta kondenzacija poželjna u primjeni, često je teško osigurati uvjete za 
njeno održavanje. Iz navedenih razloga kondenzatori se uvijek proračunavaju prema modelu 
filmske kondenzacije.   
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Neovisno o tome da li je u obliku filma ili kapljica, kondenzat predstavlja toplinski otpor 
prijenosu topline između pare i površine krute stijenke. Kako ovaj otpor raste s porastom 
debljine kondenzata,  koji raste u smjeru strujanja, preporučljivo je koristiti kratke, vertikalne 
površine ili horizontalne cilindre. 
 
Koeficijent prijelaza topline pri kondenzaciji vodene pare na vanjskoj stijenci računat je za 
model kondenzacije na vanjskoj površini vodoravne cijevi prema [5]. Izrazi dani navedenim 
modelom temelje se na Nusseltovoj teoriji filmske kondenzacije uz pretpostavke laminarnog 
otjecanja kondenzata, konstantnim svojstava kondezata  te ne postojanja temperaturnih 
gradijenata unutar struje pare, čime zanemaruje provođenje iz nekondenziranog dijela struje 
pare. Također se zanemaruje advekcijski energijski prijenos u filmu kondenzata odnosno 
pretpostavlja se prijenos topline kondukcijom i linearni temperaturni profil u film kondenzata, 
a para se promatra kao čista tvar bez prisutstva nekondenzirajućih plinova.  
 
Kako je za rješenje modela potrebno poznavati temperaturu stijenke, rješenje je moguće 
provesti jedino iteracijskim postupkom te se u daljnjem tijeku radu prikazuje proračun s 
vrijednostima dobiven u zadnjem koraku iteracije.  
 
Srednji (po površini) koeficijent prijelaza topline topline pri kondenzaciji računa se prema 
izrazu, [5]: 
          �୴ = √ߩʹ  ∙  ߣଷ ∙ ݃ ∙ ሺℎଶ୮′′ −  ℎଶ′ ሻ Ͷ ∙ ߤ ∙ ሺ�ଶ − �s,୫ሻ ∙ ݀୴  4                                                                                           ሺ͵ʹሻ 
                                                                                                         
 
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଶ + ��,௠ʹ =  ͳʹͲ,ʹͳ + ͳͳ͸ʹ = ͳͳͺ,ͳͳ °� i� [͵]. 
 gustoća ߩ = ͻͶͶ,͸ʹͷ kg/m3 
 dinamička viskoznost ߤ = Ͳ,ͲͲͲʹ͵͸͵Ͷ Pa s   
 toplinska provodnost ߣ = Ͳ,͸ͺ͵ W/ሺmKሻ 
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Temperatura �ଶ je temperatura zasićenja vodene pare za tlak p = 2 bar dok je  �s,୫ srednja 
temperatura stijenke izračunata kao razlika između temperature zasićenja i srednje 
logaritamske razlike temperatura između struje vodene pare i stijenke (�s,୫ =  �ଶ − ∆�௠,P−Sሻ .  
Srednja logaritamska razlika temperatura između struje vodene pare i stijenke računa se na 
temelju pretpostavljenih temperatura stijenke na ulazu (�s,୳௟ = ͳͳʹ,ͻʹͳ °�ሻ i izlazu ሺ�s,iz୪ =ͳͳͺ,Ͳͷͺ °�ሻ  iz kondenzatora prema izrazu:  
           ∆�୫,P−S = (�ଶ − �s,୳୪) − ሺ�ଶ − �s,iz୪ሻln �ଶ − �s,୳୪�ଶ − �s,iz୪ =  ሺͳʹͲ,ʹͳ − ͳͳʹ,ͻʹͳሻ − ሺͳʹͲ,ʹͳ − ͳͳͺ,Ͳͷͺሻln ͳʹͲ,ʹͳ − ͳͳʹ,ͲͻͳͳʹͲ,ʹͳ − ͳͳͺ,Ͳͷͺ= Ͷ,ʹͳͲ  °C                                                                                                                 ሺ͵͵ሻ 
                 
Srednja temperatura stijenke koja se koristi za izračun svojstava kondenzata: 
           �s,୫ =  �ଶ − ∆�௠,P−S = ͳʹͲ,ʹͳ − Ͷ,ʹͳͲ = ͳͳ͸,ͲͲ °C ሺ͵Ͷሻ 
 
Srednji (po površini) koeficijent prijelaza topline topline pri kondenzaciji iznosi: 
 
          α௩ = √ߩଶ  ∙  ߣଷ ∙ ݃ ∙ ሺℎଶ୮′′ −  ℎଶ′ ሻͶ ∙ ߤ ∙ ሺ�ଶ − �s,୫ሻ ∙ ݀୴4 = √ͻͶͶ,͸ʹͷଶ  ∙  Ͳ,͸ͺ͵ଷ ∙ ͻ,ͺͲ͸͸ͷ ∙ ሺʹͺ͹Ͳ͹ͺͲ −  ͷͲͶ͸ͺͲሻͶ ∙ Ͳ,ͲͲͲʹ͵͸͵Ͷ ∙ ሺͳʹͲ,ʹͳ − ͳͳ͸,ͲͲሻ ∙ Ͳ,Ͳʹ4=  ͳ͹ͳͺ͵ W/ሺmଶKሻ                                                                                                             ሺ͵ͷሻ 
 
2.1.7.  Proračun toplinskog  toka izmijenjenog u kondenzatoru 
 
Uz izračunate koeficijente prijelata topline, koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku 
površinu prema izrazu (27) iznosi:           ݇୴ =  ͳ݀୴݀୳ ∙ �୳ + ݀୴ʹ ∙ ߣs ݈� ݀୴݀୳ + ͳ�୴ =  ͳͲ,ͲʹͲ,ͳ͸ ∙ ʹ ͹ͻͶ,ͳ͵ͻ + Ͳ,Ͳʹʹ ∙ ͷͺ ln Ͳ,ͲʹͲ,Ͳͳ͸ + ͳͳ͹ ͳͺʹ,ͺ͵ͺ=  ͳ ͺ͵ͺ,ͳͳͷ W/mʹK                                                                                                 ሺ͵͸ሻ 
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Toplinski tok izmijenjem između struje vodene pare i struje kapljevite vode u kondenzatoru 
prema izrazu (25) iznosi: 
           �P−୚ = �୴ ∙ ݇୴ ∙ ∆�௠,P−୚ = ʹ,Ͳ͹Ͷ ∙ ͳ ͺ͵ͺ,ͳͳͷ ∙  ͵ͻ,͵ͺ͹ = ͳͷͲ Ͳͻ͸, ͳͳͷ W ≅  ͳͷͲ kW                                                                                                                                                 ሺ͵͹ሻ                         
                              
Postupak proračuna je proveden uz pretpostavku da se zanemaruje toplinski tok od  
rekuperatora prema okolišu (tu se pretpostavku može postići postavljanjem adekvatne 
toplinske izolacije oko kondenzatora) te da se provođenje topline u smjeru strujanja 
zanemaruje. Iz navedenog je jasno da da ukupan toplinski tok koji se oslobodi kondenzacijom 
vodene pare preuzima struja kapljevite vode. Također proračun je proveden za jednu radnu 
točku kondenzatora u stacionarnom stanju. 
Kako je postupak proračuna iteracijski, potrebno je potvrditi točnost pretpostavljenih 
temepratura stijenke. To se postiže iz jednakosti toplinskog toka između vodene pare i struje 
kapljevite vode i toplinskog toka između vodene pare i vanjske stijenke cijevi. Pretpostavka 
stacionarnog stanja uvjetuje dotičnu valjanost.  
 
Toplinski tok na vanjskoj površini cijevi između vodene pare i stijenke cijevi računa se prema 
Newtonovom izrazu za prijelaz topline [2]: 
           ��−� = A୴ ∙ α୴ ∙ ∆ϑ୫,P−S = ʹ,Ͳ͹Ͷ ∙ ͳ͹ͳͺʹ,ͺ͵ͺ ∙ Ͷ,ʹͳͲ = ͳͷͲ ͲͺͲ,͵ͻͻ W ≅ͳͷͲ kW                                                                                                                                                  ሺ͵ͺሻ    
 
Jednakost izračunatih toplinskih tokova potvrđuje ispravne pretpostavke o vrijednostima 
temperaturama stjenke na ulazu i izlazu dok jednakost izračunatih toplinskih tokova sa 
zadanom vrijednosti od 150 kW potvrđuje ispravne pretpostavke o vrijednosti duljini cijevnog 
snopa. Razlika  ∆� = �P−୚ − �P−S = ͳͷ,͹ͳ͸W postoji iz razloga što se se iteracijski 
postupak temelji na konvergiranju k točnom rješenju te se postupak iteracije prekida kada je 
postignuta zadovoljavajuća razlika između dviju usporednih vrijednosti. Vrijednost razlike u 
potpunosti je prihvatljiva za traženu točnost ovog proračuna. U slučaju potrebe za točnijim 
vrijednostima, moguće je povećati broj iteracija. 
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2.1.8.  Provjera temperature stijenke i vrijednosti bezdimenzijske značajke π2 
 
Nužni uvjet za  kondenzaciju pregrijane pare je �s <  �ଶ, gdje je �s temperatura stijenke koja 
je u dodiru s parom, a �ଶ temperatura zasićenja za pripadajući tlak kondenzacije p = 2 bar. 
Pomoću jednakosti diferencijalnh toplinskih tokova između jače struje i stijenke te između 
jače i slabije struje  na ulazu i na izlazu u kondenzator potrebno potvrdi se da temperatura 
stijenke ispod temperature zasićenja. Ukoliko su ti uvjeti zadovoljeni time je također 
osigurano da je temperatura stjenke na bilo kojem presjeku između ulaza i izlaza ispod 
temperature zasićenja, iz razloga što temperature na ulazu i izlazu predstavljaju najnižu i 
najvišu temperaturu stijenke.   
Diferencijalna jednadžba na ulazu           �� = �୴ ∙ ሺ�ଶ − �s,୳୪ሻ  ∙ ݀�୴ =  ݇୴ ∙ ሺ�ଶ − �ଵ′ ሻ  ∙ ݀�୴                                                (͵ͻሻ 
Iz navedenog izraza temperatura stijenke na ulazu iznosi:           ��,௨௟ = ͳͳͶ,ͺ͵ͻ °C  ሺͶͲሻ 
Diferencijalna jednadžba na ulazu           �� = �୴ ∙ ሺ�ଶ − �s,iz୪ሻ  ∙ ݀�୴ =  ݇୴ ∙ ሺ�ଶ − �ଵ′′ሻ  ∙ ݀�୴                                               (Ͷͳሻ 
Iz navedenog izraza temperatura stijenke na ulazu iznosi:           ��,��௟ = ͳͳ͸,ͻ͹ͺ °C  (42ሻ 
 
Dobivene vrijednosti potvrđuju da je korišten ispravan model prijelaza topline s vanjske 
strane, te da će do kondezacije dolazi duž cijele površine kondenzatora. 
 
Prema jednadžbi (4) bezdimenzijska značajka ߨଶ  iznosi:           ߨଶ = ௞��భ =  ଵ ଼ଷ଼,ଵଵହ ∙ଶ,଴଻ସ଻ ହ଴଴ = Ͳ,ͷͲͺ                                                                                          ሺͶ͵ሻ  
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2.1.9.  Dijagramski prikaz izmijenjenog toplinskog toka, temperature stijenke i temperatura 
struja ovisno o duljini izmjenjivača 
 
Koristeći prethodno dane jednadžbe, moguće je prikazati i izmijenjeni toplinski tok, lokalnu 
temperaturu stijenke i tijek temperatura obih struja. 
 
Tijek temperatura obih struja prikazan je na dijagramu na slici 3. 
 
Slika 3. Zavisnost temperature vode i temperature zasićenja pare o lokalnoj duljini 
kondenzatora 
 
Dijagram prikazuje da struja kapljevite vode ulazi u kondenzator s temperaturom  �ଵ′ = ͹Ͳ ℃ 
na duljini L=0, a izlazi na duljini  L = 0 m s temperaturom �ଵ′′ = ͻͲ ℃. Struja vodene pare 
(struja 2) kondenzira duž površine kondenzatora uz temperaturni zastoj, te joj temperatura 
zasićenja, uz pretpostavku izobranog strujanja, ostaje nepromijenjena i iznosi  �ଶ′′ = �ଶ′′ =ͳʹͲ,ʹͳ ℃. 
Iz dijagrama je vidljivo da temperatura struje kapljevite vode kontinuirano raste s porastom L, 
ali se njezin pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. Iz navedenog se 
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Izmijenjeni toplinski tok u zavisnosti o duljini kondenzatora prikazan je na dijagramu na slici 
4. 
 
Slika 4. Zavisnost izmijenjenog toplinskog toka o lokalnoj duljini kondenzatora 
 
Iz dijagrama je vidljivo da izmjenjeni toplinski kontinuirano raste s porastom L, ali se njegov 
pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. To je posljedica činjenice da se 
s porastom duljine kondezatora smanjuje lokalna temperaturna razlika između slabije i jače 
struje. Za L=1,1 m odnosno na ukupnoj duljini kondenzatora dobije se vrijednost ukupno 
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Temperatura vanjske površine cijevi u zavisnosti o duljini kondenzatora prikazana je na 
dijagramu na slici 5. 
 
 
Slika 5. Zavisnost temperature vanjske površine cijevi o lokalnoj duljini kondenzatora 
 
 
Iz dijagrama je vidljivo da temperatura stijenke kontinuirano raste s porastom L, ali se njezin 
pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora (isto kao i temperatura struje 
kapljevite vode). Temperatura stijenke je niža od temperature zasićenja duž cijele površine te 
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2.2. Eksergijski proračun kondenzatora 
 
Povratni procesi su oni koji se odvijaju na takav način da se po njihovom završetku sve 
sudionike procesa vratiti u početno stanje putem istih promjena stanja, a da pri tom nigdje u 
izoliranom sustavu ne ostane nikakva posljedica odvijanja tih procesa. Realni procesi u 
prirodi su uvijek nepovratni odnosno mogu se odvijati samo u jednom smjeru. Maksimalni 
rad sustava predstavlja najveći mogući rad koji se može dobiti od nekog sustava, ako sve 
promjene stanja u izoliranom sustavu teku povratno. Kako bi neki sustav prema svojem 
okolišu određenog stanja bio sposoban dati rad, nužan je uvjet da je početno stanje sustava 
različito u odnosu na stanje okoliša odnosno sustav i okoliš moraju biti u neravnoteži. Ta 
neravnoteža može biti toplinska, mehanička ili i toplinska i mehanička. Pojam maksimalni rad 
se može tumačiti kao potencijal koji neku sustav ima u određenom stanju u odnosu na stanje 
okoliša. Maksimalni rad otvorenih sustava naziva se tehnička radna sposobnost ili eksergija. 
Dakle eksergija je maksimalni tehnički rad otvorenog sustava kojeg sustav može dati kada se 
iz zadanog stanja, različitog od stanja okoliša, dovede u stanju okoliša povratnim promjenama 
stanja. Ukoliko eksergija poprima negativnu vrijednost, tada ona predstavlja minimalno 
utrošeni rad kojim se sustav dovodi u stanje okoliša. Kada je sustav na stanju okoliša, tada se 
on nalazi u 'mrtvom stanju' te mu je eksergija jedanaka nuli. Eksergijska destrukcija je pojam 
vezan za razliku ukupne eksergije obih struja na ulazu i ukupne eksergije obih struja na izlazu 
iz kondenzatora. Prilikom prolaska kroz izmjenjivač eksergija struje kapljevite vode se 
povećava iz razloga što ona preuzima toplinu oslobođenu kondenzacijom te se njezino stanje 
udaljava od stanja okoliša te samim time ima veći potencijal u odnosu na okoliš. Struja 
vodene pare istovremeno oslobađa toplinu kondenzacijom te joj se stanje približava stanju 
okoliša što za posljedicu ima smanjenje njezine eksergije na izlazu iz kondenzatora. U okviru 
ovog zadatka je uvedena pretpostavka da se promatra eksergijska destrukcija samo onog 
dijela pare koji je u dodiru sa stijenkom i potpuno kondenzira. To znači da se stanje dijela 
dijela struje pare koji prođe kroz kondezator, a ne dode u dodir sa stijenkom ne mijenja 
odnosno da temperatura i tlak ostaju konstantni. Pretpostavka da tlak  tog dijela struje ostaje 
konstantan je već ranije usvojena, prilikom zanemarenja hidrauličkih otpora strujanju 
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2.2.1.  Eksergijska analiza kondenzatora 
 
Ukupna eksergija sustava na ulazu jednaka je zbroju eksergije slabije struje na ulazu i 
eksergije jače struje na ulazu, dok je ukupna eksergija sustava na izlazu jednaka zbroju 
eksergije slabije struje na izlazu i eksergije jače struje na izlazu. Izraz za ukupnu eksergiju na 
ulazu u kondenzator glasi           �ݔ୙୐= �ݔ୙୐ଵ + �ݔ୙୐ଶ                                                                                                  ሺͶͶሻ 
Ukupna eksergija na izlazu iz rekuperatora           �ݔIZ= �ݔIZଵ + �ݔIZଶ                                                                                                     ሺͶͷሻ 
 
Zbog postojanja nepovratnosti pri prijenosu topline (uslijed konačnih temperaturih razlika) 
dolazi do eksergijske destrukcije struje od ulaza do izlaza tako da se može primijeniti 
jednadžba           ∆Ex = �ݔ୙୐ −  �ݔIZ                                                                                                     ሺͶ͸ሻ 
Uvrštavanjem jednadžbi (44) i (45) u (46) dobiva se izraz za eksergijsku destrukciju :           ∆Ex = �ݔ୙୐ଵ + �ݔ୙୐ଶ -  �ݔIZଵ - �ݔIZଶ                                                                         ሺͶ͹ሻ 
eksergija slabije struje na ulazu u rekuperator je           �ݔ୙୐ଵ= �ଵᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଵᦡ  - ܵ଴)                                                                                      ሺͶͺሻ 
eksergija slabije struje na izlazu iz rekuperatora je           �ݔIZଵ= �ଵᦢ - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଵᦢ - ܵ଴)                                                                                       ሺͶͻሻ 
eksergija jače struje na ulazu u rekuperator je           �ݔ୙୐ଶ= �ଶᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  - ܵ଴)                                                                                      ሺͷͲሻ 
eksergija jače struje na izlazu iz rekuperatora je           �ݔIZଶ= �ଶᦢ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଶᦢ  - ܵ଴)                                                                                       ሺͷͳሻ 
 
Uvrštavajući jednadžbe od (48) do (51) u jednadžbu (47).            ∆�ݔ = �ଵᦡ  −  �଴  − ୭ܶ୩(ܵଵᦡ  −  ܵ଴) +  �ଶᦡ  −  �଴  −  ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  −  ܵ଴) − �ଶᦡ  −  �଴− ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  −  ܵ଴) −  �ଶᦢ  −  �଴  − ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  −  ܵ଴)                                                ሺͷʹሻ 
 
Naknadnim uređivanjem jednadžbe (52) dobije se pojednostavljeni izraz a on glasi           ∆�ݔ = ሺ�ଵᦡ − �ଵ′′ሻ + ሺ�ଶᦡ − �ଶ′′ሻ + ୭ܶ୩ ሺ ଵܵ′′ − ܵଵ′ሻ + ୭ܶ୩ ሺܵଶ′′ − ܵଶ′ ሻ                              ሺͷ͵ሻ 
Uzevši u obzir ranije ustanovljenu činjenicu o jednakosti toplinskih tokova slabije i jače 
struje, odnosno činjenicu da je toplinski tok koji se od jedne struje odvodi jednak toplinskom 
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toku koji se drugoj struji dovodi, dolazi se do zaključka kako prva dva člana jednadžbe (53) 
iščezavaju.           � = ሺ�ଵᦡ − �ଵ′′ሻ + ሺ�ଶᦡ − �ଶ′′ሻ                                                                                                 ሺͷͶሻ 
 
Sukladno tome jednadžba (53) sada glasi             ∆�ݔ = ୭ܶ୩ ሺܵଵ′′ − ܵଵ′ሻ + ୭ܶ୩ ሺܵଶ′′ − ܵଶ′ ሻ =  ݍ୫ଵ ୭ܶ୩ ሺݏଵ′′ − ݏଵ′ ሻ + ݍ୫ଶ ୭ܶ୩ ሺݏଶ′′ − ݏଶ′ ሻ   ሺͷͷሻ 
te predstavlja konačni izraz za proračun ukupne eksergijske destrukcije. 
 
Eksergijski stupanj djelovanja definiran je izrazom, prema [6]:            Ɛ� = �ݔIZ୐�ݔ୙୐ = �ݔ୙୐ − ∆�ݔ �ݔ୙୐ = ͳ −  ∆�ݔ �ݔ୙୐                                                                            ሺͷ͸ሻ 
  
2.2.2.  Eksergijski proračun kondenzatora 
 
Ukupna eksergijska destrukcija u kondenzatoru se računa prema jednadžbi (55):            ∆�ݔ = ୭ܶ୩ ሺ ଵܵ′′ − ܵଵ′ሻ + ୭ܶ୩ ሺܵଶ′′ − ܵଶ′ ሻ =  ݍ୫ଵ ୭ܶ୩ ሺݏଵ′′ − ݏଵ′ ሻ + ݍ୫ଶ ୭ܶ୩ ሺݏଶ′′ − ݏଶ′ ሻ  ሺͷ͹ሻ 
 
Specifične entropije pregrijane pare, vrele kapljevine i kapljevite vode za pripadajuće 
temperature i tlakove se očitivaju  iz [3]. Kako nije definiran tlak slabije struje, vrijednosti su 
uzete za p =1 bar iz razloga što se specifična entropija pokazuje praktički zanemarivu 
promjenu s tlakom. Uzeto je stanje okoliša ୭ܶ୩ = ʹͻ͵,ͳͷ ܭ i pok = 1,01325 bar. 
Vrijedosti specifičnih entropija 
 specifična entropija kapljevite vode na ulazu ݏଵ′ = ͻͷͷ,Ͳ J/ሺkgKሻ 
 specifična entropija kapljevite vode na izlazu ݏଵ′′ = ͳ ͳͻʹ,͸ J/ሺkgKሻ 
 specifična entropija vodene pare na ulazu ݏଶ′ = ͹ ͷͲͺ,ͳ J/ሺkgK) 
 specifična entropija vodene pare na izlazu ݏଶ′′ = ͳ ͷ͵Ͳ,ͳ J/ሺkgKሻ 
 
Ukupna eksergijska destrukcija u kondenzatoru iznosi:            ∆�ݔ =  ͳ,͹ͺͺ ∙ ʹͻ͵,ͳͷ ሺͳ ͳͻʹ,͸ − ͻͷͷ,Ͳሻ + Ͳ,Ͳ͸͵Ͷ ∙ ʹͻ͵,ͳͷ ሺͳ ͷ͵Ͳ,ͳ − ͹ ͷͲͺ,ͳ ሻ =                          ͳ͵ ͶͳͲ,͹ͲͶ W ≅ ͳ͵,ͶͳͲ kW                                                                                 ሺͷͺሻ  
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Ukupna eksergija na ulazu u kondezator računa se prema jednadžbama (44), (48) i (50):             �ݔ୙୐= �ଵᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଵᦡ  - ܵ଴) + �ଶᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  - ܵ଴) = ݍ௠ଵሺ ℎଵᦡ  - ℎ଴ - ୭ܶ୩(ݏଵᦡ  - ݏ଴) ) + 
                      + ݍ௠ଶሺ ℎଶᦡ  - ℎ଴ - ୭ܶ୩(ݏଶᦡ  - ݏ଴))  ሺͷͻሻ 
 
Specifične entropije pregrijane pare, vrele kapljevine i kapljevite vode za pripadajuće 
temperature i tlakove se očitivaju  iz [3]. Kako nije definiran tlak slabije struje, vrijednosti su 
uzete za p =1 bar iz razloga što se specifična entropija pokazuje praktički zanemarivu 
promjenu s povećanjem tlaka. Pretpostavljeno je stanje okoliša ୭ܶ୩ = ʹͻ͵,ͳͷ ܭ i pok = 
1,01325 bar. 
Vrijedosti specifičnih entropija i specifičnih entalpija 
 specifična entropija kapljevite vode na ulazu ݏଵ′ = ͻͷͷ,Ͳ J/kgK 
 specifična entropija vodene pare na ulazu ݏଶ′ = ͹ ͷͲͺ,ͳ J/kgK 
 specifična entropija kapljevite vode na okolišnom stanju ݏ଴ = ʹͻ͸,ͷ J/kgK 
 specifična entalpija kapljevite vode na ulazu ℎଵ′ = ʹͻ͵ Ͳ͹Ͳ J/kg 
 specifična entalpija vodene pare na ulazu ℎଶ′ = ʹ ͺ͹Ͳ ͹ͺͲ J/kg 
 specifična entalpija kapljevite vode na okolišnom stanju ℎ଴ = ͺͶ Ͳͳͳ J/kg 
 
Ukupna eksergija na ulazu u kondenzator iznosi:            �ݔ୙୐=  ͳ,͹ͺͺ ∙ ሺሺ ʹͻ͵ Ͳ͹Ͳ - ͺͶ Ͳͳͳ ሻ - ʹͻ͵,ͳͷ ∙ (ͻͷͷ,Ͳ - 296,5) ) +Ͳ,Ͳ͸͵Ͷ ∙ ሺ                             ʹͺ͹Ͳ ͹ͺͲ - ͺͶ Ͳͳͳ - ʹͻ͵,ͳͷ ∙(͹ ͷͲͺ,ͳ - ʹͻ͸,ͷ)) = ͹ͳ ʹͺͳ,͵Ͷ͸ W ≅                             ͹ͳ,ʹͺͳ kW                                                                                                   ሺ͸Ͳ) 
 
Ukupna eksergija na izlazu iz kondenzatora prema jednadžbi (45) iznosi:            �ݔI୐ =  �ݔ୙୐ −  ∆�ݔ = ͹ͳ ʹͺͳ,͵Ͷ͸ −  ͳ͵ ͶͳͲ,͹ͲͶ = ͷ͹ ͺͺͷ,Ͳ͵͵  W ≅ ͷ͹,ͺͺͷ kW                                                                                                                                                                     ሺ͸ͳ) 
Eksergije struja na ulazu i izlazu prema jednadžbama od (47) do (50):          �ݔ୙Zଵ = ʹͺ ͸͵͸ W                                                                                                        ሺ͸ʹሻ                   �ݔIZଵ = ͷͶ ͳͶͲ W                                                                                                        ሺ͸͵ሻ                   �ݔ୙Zଶ = Ͷʹ ͸Ͷͷ W                                                                                                       ሺ͸Ͷሻ                   �ݔIZଶ = ͵ ͹ͶͶ�                                                                                                           ሺ͸ͷሻ          
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Eksergijski stupanj djelovanja prema jednadžbi (56) iznosi:           Ɛ� = �ݔIZ୐�ݔ୙୐ = �ݔ୙୐ − ∆�ݔ �ݔ୙୐ = ͳ −  ∆�ݔ �ݔ୙୐ = ͳ −  ͳ͵ ͶͳͲ,͹ͲͶ͹ͳ ʹͺͳ,͵Ͷ͸  = Ͳ,ͺͳʹ                      ሺ͸͸ሻ 
  
 
Eksergijski stupanj djelovanja ukazuje na stupanj nepovratnosti procesa odnosno procjenjuje 
kakvoću realnog procesa u odnosu na idealni povratni proces, koji služi kao etalon za 
usporedbu. Za proces koji se sastoji samo od povratnih promjena stanja, eksergijski stupanj 
djelovanja bi iznosio Ɛ� = ͳ. Dovoljna je i jedna nepovratna promjena stanja unutar cijelog 
procesa da se cijeli proces kao cijelina može smatrati nepovratnim. Svaki nepovratni realni 
proces će biti bolji što se više približava etalonskim vrijednostima, odnosno što mu je 
eksergijski stupanj djelovanja veći. Sukladno navedenom, što je veći broj nepovratnosti u 
procesu to je eksergijski stupanj djelovanja manji.  
Žarišta nepovratnosti u otvorenom sustavu mogu biti izmjena topline između dviju struja 
uslijed konačnih temperaturnih razlika, pad tlaka uslijed otpora strujanju (prigušenje) i 
mješanje struje. Kako se u okviru ovog rada pad tlaka uslijed otpora strujanja zanemaruje te 
se strujanje promatra kao izobrano, a mješanja struja nema iz razloga što su odvojene čvrstom 
stijenkom, jasno je da je jedini uzrok nepovratnosti izmjena topline uslijed konačnih 
temperaturnih razlika. Eksergijski stupanj dijelovanja bi iznosio  Ɛ� = ͳ , za slučaj kada bi 
smanjenje eksergije struje pare bilo jednakog iznosa kao povećanje eksergije struje vode.  
Vrijednost eksergijskog stupnja djelovanja dobivena prema jednadžbi (66), pokazuje da se u 
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2.2.3.  Dijagramski prikaz lokalne eksergijske destrukcije u ovisnosti o duljini izmjenjivača 
 
Koristeći prethodno dane jednadžbe, moguće je prikazati i lokalnu eksergijsku distrukciju, a 
što se prikazuje u dijagramu na slici 6. 
 
 
Slika 6. Zavisnost lokalne eksergijske destrukcije o lokalnoj duljini kondenzatora 
Dijagram na slici 6 pokazuje da eksergijska destrukcija kontinuirano raste s porastom L, ali se 
njezin pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. Za L=1,1 m odnosno na 
ukupnoj duljini kondenzatora dobije se vrijednost eksergijske destrukcije 13 410,704 W. S 
porastom duljine kondezatora smanjuje intenzitet izmjene topline zbog sve manje lokalne 
temperaturne razlike između struja. Kako je izmjena topline jedini uzrok nepovratnosti, očito 
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3. ENERGIJSKO-EKSERGIJSKI PRORAČUN KONDENZATORA 
VODENE PARE TLAKA  p = 1,5 bar 
3.1. Energijski proračun kondenzatora 
 
Za u prethodnom poglavlju dimenzionirani kondenzator potrebno je izračunati ukupno 
izmijenjeni toplinski tok i i temperaturni tijek struja za slučaj da potpuno kondenzira 
pregrijana vodena para tlaka 1,5 bar i temperature 200 °C. Također zadržan je isti maseni 
protok kapljevite vode i ulazna temperatura kapljevite vode. Izmijenjeni toplinski tok, izlazna 
temperatura slabije struje i koeficijent prolaza topline će biti različiti u odnosu na vrijednosti 
iz prethodnog poglavlja iz razloga što se promijenilo ulazno stanje jače struje. Očekuju se 
niža vrijednost toplinskog toka i izlazne temperature slabije struje, iz razloga što je za zadani 
tlak temperatura zasićenja niža nego u prethodnom slučaju. Također se očekuje blago 
smanjenje koeficijent prolaza topline. Za ovaj slučaj je jedino poznata značajka ߨଷ = Ͳ. Za 
izračun značajke ߨଵ potrebna je izlazna temperatura slabije struje, dok je za izračun značajke ߨଶ potrebno poznavati koeficijent prolaza topline. Za izračun koeficijenta prolaza topline 
potrebno je opet pretpostaviti temperature stjenke na ulazu i izlazu, Način proračuna je 
identičan onome iz prethodnog poglavlja, uz iznimku što se dodatno mora pretpostaviti i 
izlazna temperatura slabije struje, odnosno u iteracijskim postupkom se pretpostavljaju tri 
varijable – temperatura slabije struje na izlazu, temperature stijenke na izlazu i temperatura 
stijenke na ulazu. Kako je dodana nova varijabla u iteracijski postupak, potrebno je dodati još 
jednu jednadžbu za toplinski tok koja direktno ovisi o temperaturi izlaza slabije struje. Za 
ovaj slučaj je potrebno uspostaviti jednakost između toplinskog toka koji voda primi, 
izračunatog preko prvog glavnog stavka, toplinskog toka  izmijenjenog između vodene pare i 
vanjske stijenke cijevi, te toplinskog toku izmijenjenog između struja vodene pare i kapljevite 
vode. 
U sljedećim poglavljima je prikazan prikazan postupak proračuna s vrijednostima  dobivenim 
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3.1.1. Ulazni podaci 
 
Vodena para 
 tlak ݌ = 1,5 bar 
 ulazna temperatura pregrijanja  �ଶ,� = ʹͲͲ °� 
 temperatura zasićenja  �′ = �ଶ′ = �ଶ′′ = �ଶ = ͳͳͳ,͵ͷ °C 
Kapljevita voda 
 ulazna temperatura vode �ଵ′ = ͹Ͳ °� 
 maseni protok vode qm1=  1,788  kg/s 
 
 
3.1.2.  Identifikacija struja, proračun masenog protoka struje kapljevite vode, proračun 
masenog protoka nastalog kondenzata, proračun bezdimenzijskih značajki kondenzatora 
 
Struje se označavaju indeksima 1 i 2, gdje indeks poprima struja koja ima manji toplinski 
kapacitet- slabija struja, a indeks 2 poprima struja koja ima veći kapacitet – jača struja. Kako 
prilikom kondenzacije specifični toplinski kapacitet struje koja kondenzira teži u 
beskonačnost jasno je da će struja vodene pare biti jača dok će struja kapljevite vode biti 
slabija struja.  
 
Toplinski kapacitet se računa prema izrazu: � = ݍ୫ܿ୮                                                                                                                                               ሺ͸͹ሻ  
 
Toplinski kapacitet slabije struje: �ଵ = ݍ୫ଵܿ୮ଵ                                                                                                                                           ሺ͸ͺሻ 
 
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଵ′ + �ଵ′′ʹ =  ͹ͺ,ͳͻ͵ °� i� [͵]. 
Vrijednost izlazne temperature vode �ଵ′′ = ͺ͸,͵ͷͺ °�  je dobivena u zadnjem koraku iteracije. 
 specifični toplinski kapacitet  ܿ୮= 4 194,2 J/kgK 
 gustoća ߩ = ͻ͹ʹ,ͻͳͷ kg/m3 
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Zadan je jednak protok vode kao i u prethodnom poglavlju: ݍ୫ଵ =  ͳ,͹ͺͺ kg/s                                                                                                                               ሺ͸ͻሻ  
iz čega slijedi da je toplinski kapacitet slabije struje: �ଵ = ͹ Ͷͻ͹,ͶͺͲ ୛୏                                             ሺ͹Ͳሻ 
 
Protok nastalog kondezata se određuje prema izrazu za toplinski tok: ݍ୫ଶ =  ϕ ሺℎమ′ −ℎమ′′ሻ =  ଵଶଶ ଼ସହ,ହ଻ଶ ଶ଼଻ଷ,ଵସ−ସ଺଺,଼ହସ = Ͳ,Ͳͷͳͳ  kg/s                                                                      ሺ͹ͳሻ  
gdje je ℎଶ′ = ʹͺ͹͵,ͳͶ kJ/kg specifična entalpija pregrijane pare, a ℎଶ′′ = Ͷ͸͸,ͺͷͶ ݇ܬ/݇݃ 
specifična entalpija vrele kapljevine na tlaku od 1,5 bar. Vrijednosti su očitane iz Toplinskih 
tablica [2].Vrijednost toplinskog toka je dobivena u zadnjem koraku iteracije kao što je 
kasnije prikazano u proračunu. Kako je vrijednost toplinskog toka manja, a razlika entalpije 
pregrijane pare i vrele kapljevine veća nego u prethodnom slučaju, dobiveni protok 
kondenzata je očekivano manji. 
 
Kako specifični toplinski kapacitet struje koja kondezira teži u beskonačnost, tada je 
C2 → ∞                ሺ͹ʹሻ 
 
Iz navedenog slijedi da je bezdimenzijska značajka omjera toplinskih kapaciteta  ߨଷ = �ଵ�ଶ = ͹ Ͷͻ͹,ͶͺͲ ∞ = Ͳ                                                                                                               ሺ͹͵ሻ 
Temperaturna bezdimenzijska značajka se računa prema jednadžbi (4)  ߨଵ = �భᦡ −�భᦡᦡ�భᦡ −�మᦡ = ଻଴−଼଺,ଷ଼ହ଻଴−ଵଵଵ,ଷହ = Ͳ,͵ͻ͸                                                                                          ሺ͹Ͷሻ 
 
Vidljivo je da se značajka  ߨଵ blago smanjila iz razloga što je temperatura izlazne vode niža. 
 
Kako postoji eksplicitna funkcijska između bezdimenzijskih značajki moguće je izračunati 
preostalu bezdimenzijsku značajku  ߨଶ prema jednadžbi (11): 
  ߨଶ =  −lnሺͳ −   ߨଵሻ =  − lnሺͳ − Ͳ,͵ͻ͸ሻ = Ͳ,ͷͲͷ       ሺ͹ͷሻ 
 
Iz rezultata je moguće zaključiti da je promjena ulaznog stanja pare više utjecala na smanjenje 
koeficijenta prolaza topline nego na smanjenje toplinskog kapaciteta slabije struje. Dobivena 
vrijednost također služi za kontrolu i potvrdu vrijednosti koja će kasnije biti izračunata preko 
pretpostavljenih modela prijelaza topline. 
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3.1.3.  Proračun dimenzija i broja cijevi u cijevnom snopu, proračun duljine izmjenjivača, 
proračun površine izmjene topline 
 
Kako je zadana ista geometrija odnosno dimenzije izmjenjivača te isti maseni protok, 
vrijednost prosječne brzine strujanja vode i površine izmjene topline su ostale 
nepromijenjene. 
Prosječna brzina strujanja vode u cijevima:             ݓ =  Ͳ,͵Ͳͷ m/s                                                                                                                        ሺ͹͸ሻ 
 
Ukupna površina izmjene topline:             �୴ =  ʹ,Ͳ͹Ͷ mଶ                                                                                                                         ሺ͹͹ሻ 
 
3.1.4.  Proračun koeficijenta prolaza topline 
 
Toplinski tok izmijenjen između struja u kondenzatoru računa se izrazom, [2]:             � = �୴ ∙ ݇୴ ∙ ∆�௠,P−୚                                                                                                              ሺ͹ͺሻ 
 
gdje je A୴  vanjska površina cijevi odnosno referentna površina za izmjenu topline, k୴    
koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku površinu, a ∆ϑ୫,P−୚ srednja logaritamska 
razlika temperatura između vodene pare i kapljevite vode. 
 
Srednja logaritamska razlika temperatura struja i  se računa prema izrazu te iznosi:              ∆�୫,P−୚ = ሺ�ଶ − �ଵ′ ሻ − ሺ�ଶ − �ଵ′′ሻln �ଶ − �ଵ′�ଶ − �ଵ′′ =  ͵ʹ,Ͷ͹ͳ ℃                                                             ሺ͹ͻሻ 
S obzirom na nižu temperaturu izlaza struje vode i nižu temperaturu zasićenja, smanjila se i 
srednja logaritamska razlika temperatura struja. 
 
Koeficijent prolaza sveden na vanjsku površinu se račun se prema [2]:           ݇୴ = ͳ݀୴݀୳ ∙ �୳ + ݀୴ʹ ∙ ߣs ln ݀୴݀୳ + ͳ�୴                                                                                              ሺͺͲሻ 
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3.1.5.  Proračun koeficijenta konvektivnog prijelaza topline na strani kapljevite vode- �࢛ 
 
Za proračun koeficijenta prijelaza topline sa stijenke cijevi na kapljevitu vodu ponovo 
korišten je model prisilne konvekcije za izobraženo turbulentno strujanje tekućine kroz 
horizontalnu cijev prema [3]. Izrazi korišteni u ovom modelu dobiveni su na temelju 
Nusseltove teorije sličnosti, za čistu tekućinu. 
Izraz za izračun Nusseltove značajke glasi:           ��୳ = �୳∙݀୳ߣ = Ͳ,Ͳ͵ͻͺ ∙ �ݎ ∙ ܴ݁଴,଻ହͳ + ͳ,͹Ͷ ∙ ܴ݁−଴,ଵଶହ ∙ ሺ�ݎ − ͳሻ                                                                  ሺͺͳሻ 
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଵ′ + �ଵ′′ʹ =  ͹ͺ,ͳͻ͵ °� i� [͵]. 
 gustoća ߩ = ͻ͹ʹ,ͻʹ kg/m3 
 dinamička viskoznost ߤ = Ͳ,ͲͲͲ͵͸ʹͺͲ Pa s   
 Prandtlova značajka �ݎ = ʹ,ʹ͹ͷʹ 
 toplinska provodnost ߣ = Ͳ,͸͸ͻ W/mK 
 
Vrsta strujanja ovisi o Reynoldsovom broju: 
           ܴ݁ = ݓ ∙ ݀୳ ∙ ߩߤ = ͳ͵ Ͳ͸ͻ,ͻͷͺ                                                                                                ሺͺʹሻ 
 
Granica između laminarnog i turbulentnog strujanja u cijevima je u produčju Reynoldsova 
broja odnosno značajke od 2300-3000. Reynoldsova značajka zapravo predstavlja omjer sila 
tromosti i sila trenja. Iznos Reynoldsove značajke ukazuje da je strujanje vode u cijevima 
kondenzatora ponovo turbulentnog karaktera s izraženim utjecajem sila tromosti. 
Koeficijent konvektivnog prijelaza topline na strani vode prema jednadžbi (28) iznosi 
           �୳ =  ʹ ͹ͷ͸,ͷͷͲ W/ሺmଶKሻ                                                                                                   ሺͺ͵ሻ 
Vidljiv je blagi pad vrijednosti koeficijenta prijelaza topline na strani vode u odnosu na 
prethodno izračunati rezultat. 
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3.1.6.  Proračun koeficijenta konvektivnog prijelaza topline pri kondenzaciji vodene pare- �࢜ 
 
 
Koeficijent prijelaza topline pri kondenzaciji vodene pare na vanjskoj stijenci računat je za 
model kondenzacije na vanjskoj površini vodoravne cijevi prema [5]. 
Kako je za rješenje modela potrebno poznavati temperaturu stijenke, rješenje je moguće 
jedino iterativnim postupkom te će u daljnjem tijeku radu biti prikazane proračun s 
vrijednostima dobivenim u zadnjem koraku iteracije.  
Srednji (po površini) koeficijent prijelaza topline topline pri kondenzaciji računa se prema 
izrazu, [5]: 
          �୴ = √ߩʹ  ∙  ߣଷ ∙ ݃ ∙ ሺℎଶ୮′′ −  ℎଶ′ ሻ Ͷ ∙ ߤ ∙ ሺ�ଶ − �s,୫ሻ ∙ ݀୴  4                                                                                           ሺͺͶሻ 
                                                                                                         
 
Fizikalna svojstva vode se očitavaju za srednju temperaturu �௠ = �ଶ + ��,௠ʹ =  ͳͲͻ,͸ͺͳ °� i� [͵]. 
 gustoća ߩ = ͻͷͳ,ʹ͹ͳ kg/m3 
 dinamička viskoznost ߤ = Ͳ,ͲͲͲʹͷͷͶʹ Pa s   
 toplinska provodnost ߣ = Ͳ,͸ͺʹ W/ሺmKሻ 
 
Temperatura �ଶ je temperatura zasićenja vodene pare za tlak p = 1,5 bar dok je  �s,୫ srednja 
temperatura stijenke izračunata kao razlika između temperature zasićenja i srednje 
logaritamske razlike temperatura između struje vodene pare i stijenke (�s,୫ =  �ଶ − ∆�௠,P−Sሻ .  
Srednja logaritamska razlika temperatura između struje vodene pare i stijenke računa se na 
temelju pretpostavljenih temperatura stijenke na ulazu (�s,୳௟ = ͳͲʹ,ͺ͸ͻ °�ሻ i izlazu ሺ�s,iz୪ =ͳͲͻ,͸ͺͳ °�ሻ  iz kondenzatora prema izrazu:  
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          ∆�୫,P−S = (�ଶ − �s,୳୪) − ሺ�ଶ − �s,iz୪ሻln �ଶ − �s,୳୪�ଶ − �s,iz୪ = ͵,͵͵͹ °C                                                           ሺͺͷሻ 
                 
Srednja temperatura stijenke koja se koristi za izračun svojstava kondenzata: 
           �s,୫ =  ͳͲͺ,Ͳͳ °C ሺͺ͸ሻ 
 
Srednji (po površini) koeficijent prijelaza topline topline pri kondenzaciji iznosi: 
 
          α௩ = √ߩଶ  ∙  ߣଷ ∙ ݃ ∙ ሺℎଶ�′′ −  ℎଶ′ ሻͶ ∙ ߤ ∙ ሺ�ଶ − ��,௠ሻ ∙ ݀௩4 = ͳ͹ ͹Ͷ͸  W/ሺmଶKሻ                                                                  ሺͺ͹ሻ 
Vidljiv je blagi porast vrijednosti koeficijenta prijelaza topline na strani pare u odnosu na 
prethodno izračunati rezultat. 
 
                         
3.1.7.  Proračun toplinskog  toka izmijenjenog u kondenzatoru 
 
Uz izračunate koeficijente prijelata topline, koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku 
površinu prema izrazu (27) iznosi:           ݇௩ =  ͳ݀௩݀௨ ∙ �௨ + ݀௩ʹ ∙ ߣ� ݈� ݀௩݀௨ + ͳ�௩ =  ͳ ͺʹͶ W/mʹK                                                           ሺͺͺሻ 
Toplinski tok izmijenjem između struje vodene pare i struje kapljevite vode u kondenzatoru 
prema izrazu (25) iznosi: 
           �P−୚ = �୴ ∙ ݇୴ ∙ ∆�௠,P−୚ = ͳʹʹ ͺͶͷ,ͷ͹ʹ W ≅ ͳʹ͵ kW                                             ሺͺͻሻ                           
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Kako je postupak proračuna iteracijski, potrebno je potvrditi točnost pretpostavljenih 
temepratura stijenke. To se postiže iz jednakosti toplinskog toka između vodene pare i struje 
kapljevite vode i toplinskog toka između vodene pare i vanjske stijenke cijevi. Pretpostavka 
stacionarnog stanja uvjetuje dotičnu valjanost.  
 
Toplinski tok na vanjskoj površini cijevi između vodene pare i stijenke cijevi računa se prema 
Newtonovom izrazu za prijelaz topline [2]: 
           ��−� = A୴ ∙ α୴ ∙ ∆ϑ୫,P−S = ͳʹʹ ͺͷͲ,͵͹Ͷ W ≅ ͳʹ͵k W                                                 ሺͻͲሻ    
 
Također je potrebno provjeriti jednakost između rezultata prema jednadžbama (89) i (90) te 
toplinskog koji voda primi, izračunatog preko prvog glavnog stavka, kako bi se potvrdila 
ispravnost pretpostavke izlazne temperature struje vode.  
Toplinski tok koji voda primi, prema [2]:           �ଵ = Cଵ ∙ ሺ�ଵ′′ − �ଵ′ ሻ = ͳʹʹ ͺͶ͸,ʹͲ͸ W ≅ ͳʹ͵k W                                                         ሺͻͳሻ    
 
Jednakost izračunatih toplinskih tokova potvrđuje ispravne pretpostavke o vrijednostima 
temperaturama stjenke na ulazu i izlazu te vrijednosti temperature struje vode na izlazu. 
Vrijednost razlike između rezultata dobivenih jednadžbama (89), (90) i (91) u potpunosti je 
prihvatljiva za traženu točnost ovog proračuna. U slučaju potrebe za točnijim vrijednostima, 
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3.1.8.  Provjera temperature stijenke i vrijednosti bezdimenzijske značajke π2 
 
Nužni uvjet za  kondenzaciju pregrijane pare je �s <  �ଶ, gdje je �s temperatura stijenke koja 
je u dodiru s parom, a �ଶ temperatura zasićenja za pripadajući tlak kondenzacije p = 1,5 bar. 
Pomoću jednakosti diferencijalnh toplinskih tokova između jače struje i stijenke te između 
jače i slabije struje  na ulazu i na izlazu u kondenzator potrebno potvrdi se da temperatura 
stijenke ispod temperature zasićenja. Ukoliko su ti uvjeti zadovoljeni time je također 
osigurano da je temperatura stjenke na bilo kojem presjeku između ulaza i izlaza ispod 
temperature zasićenja, iz razloga što temperature na ulazu i izlazu predstavljaju najnižu i 
najvišu temperaturu stijenke.   
Diferencijalna jednadžba na ulazu           �� = �୴ ∙ ሺ�ଶ − �s,୳୪ሻ  ∙ ݀�୴ =  ݇୴ ∙ ሺ�ଶ − �ଵ′ ሻ  ∙ ݀�୴                                                (ͻʹሻ 
Iz navedenog izraza temperatura stijenke na ulazu iznosi:           ��,௨௟ = ͳͲ͹,ͳͳͲ °C  ሺͻ͵ሻ 
Diferencijalna jednadžba na ulazu           �� = �୴ ∙ ሺ�ଶ − �s,iz୪ሻ  ∙ ݀�୴ =  ݇୴ ∙ ሺ�ଶ − �ଵ′′ሻ  ∙ ݀�୴                                               (ͻͶሻ 
Iz navedenog izraza temperatura stijenke na ulazu iznosi:           ��,��௟ = ͳͲͺ,͹ͻͶ °C  (95ሻ 
 
Dobivene vrijednosti potvrđuju da je korišten ispravan model prijelaza topline s vanjske 
strane, te da će do kondezacije dolazi duž cijele površine kondenzatora. 
 
Prema jednadžbi (11) bezdimenzijska značajka ߨଶ  iznosi:           ߨଶ = ݇��ଵ =  ͳ ͺ͵ͺ,ͳͳͷ ∙ ʹ,Ͳ͹Ͷ͹ ͷͲͲ = Ͳ,ͷͲͷ                                                                              ሺͻ͸ሻ 
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3.1.9.  Dijagramski prikaz izmijenjenog toplinskog toka, temperature stijenke i temperatura 
struja ovisno o duljini izmjenjivača 
 
Koristeći prethodno dane jednadžbe, moguće je prikazati i lokalno izmijenjene toplinske 
tokova, lokalnu temperaturu stijenke i tijek temperatura obih struja. 
 
Tijek temperatura obih struja prikazan je na dijagramu na slici 7. 
 
Slika 7. Zavisnost temperature vode i temperature zasićenja pare o lokalnoj duljini 
kondenzatora 
 
Dijagram prikazuje da struja kapljevite vode (struja 1) ulazi u kondenzator s temperaturom  �ଵ′ = ͹Ͳ ℃ na duljini L=0, a izlazi na duljini  L = 0 m s temperaturom �ଵ′′ = ͺ͸,ͺ͵ͷ ℃. Očito 
je da je izlazna temperatura struje vode manja nego u prvom slučaju iz razloga što je 
izmjenjem manji toplinski tok. Struja vodene pare (struja 2) kondenzira duž površine 
kondenzatora uz temperaturni zastoj, te joj temperatura zasićenja, uz pretpostavku izobranog 
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Iz dijagrama je vidljivo da temperatura struje kapljevite vode kontinuirano raste s porastom L, 
ali se njezin pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. Iz navedenog se 
može zaključiti da koeficijent nagiba tangente slabije struje kontinuirano pada s porastom L.  
Izmijenjeni toplinski tok u zavisnosti o duljini kondenzatora prikazan je na dijagramu na slici 
8. 
 
Slika 8. Zavisnost izmijenjenog toplinskog toka o lokalnoj duljini kondenzatora 
 
Iz dijagrama je vidljivo da izmjenjeni toplinski kontinuirano raste s porastom L, ali se njegov 
pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. To je posljedica činjenice da se 
s porastom duljine kondezatora smanjuje lokalna temperaturna razlika između slabije i jače 
struje. Za L=1,1 m odnosno na ukupnoj duljini kondenzatora dobije se vrijednost ukupno 
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Temperatura vanjske površine cijevi u zavisnosti o duljini kondenzatora prikazana je na 
dijagramu na slici 9. 
 
 
Slika 9. Zavisnost temperature vanjske površine cijevi o lokalnoj duljini kondenzatora 
 
Iz dijagrama je vidljivo da temperatura stijenke kontinuirano raste s porastom L, ali se njezin 
pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora (isto kao i temperatura struje 
kapljevite vode). Temperatura stijenke je niža od temperature zasićenja duž cijele površine te 
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3.2. Eksergijski proračun kondenzatora 
 
Proveden je identičan proračun kao i u prethodnom slučaju. 
 
3.2.2.  Eksergijski proračun kondenzatora 
 
Ukupna eksergijska destrukcija u kondenzatoru se računa prema jednadžbi (55):            ∆�ݔ = ୭ܶ୩ ሺ ଵܵ′′ − ܵଵ′ሻ + ୭ܶ୩ ሺܵଶ′′ − ܵଶ′ ሻ =  ݍ୫ଵ ୭ܶ୩ ሺݏଵ′′ − ݏଵ′ ሻ + ݍ୫ଶ ୭ܶ୩ ሺݏଶ′′ − ݏଶ′ ሻ  ሺͷ͹ሻ 
 
Specifične entropije pregrijane pare, vrele kapljevine i kapljevite vode za pripadajuće 
temperature i tlakove se očitivaju  iz [3]. Kako nije definiran tlak slabije struje, vrijednosti su 
uzete za p =1 bar iz razloga što se specifična entropija pokazuje praktički zanemarivu 
promjenu s tlakom. Uzeto je stanje okoliša ୭ܶ୩ = ʹͻ͵,ͳͷ ܭ i pok = 1,01325 bar. 
Vrijedosti specifičnih entropija 
 specifična entropija kapljevite vode na ulazu ݏଵ′ = ͻͷͷ,Ͳ J/ሺkgKሻ 
 specifična entropija kapljevite vode na izlazu ݏଵ′′ = ͳ ͳͷͲ,ʹ J/ሺkgKሻ 
 specifična entropija vodene pare na ulazu ݏଶ′ = ͹ ͸ͶͶ,͹ J/ሺkgK) 
 specifična entropija vodene pare na izlazu ݏଶ′′ = ͳ Ͷ͵ʹ,ͻ J/ሺkgKሻ 
 
Ukupna eksergijska destrukcija u kondenzatoru iznosi:            ∆�ݔ = ͻ ͵ͳͶ,ͻͶͳ W ≅ ͻ,͵ͳͷ kW                                                                                      ሺ͸Ͳሻ   
Ukupna eksergija na ulazu u kondezator računa se prema jednadžbama (44), (48) i (50):             �ݔ୙୐= �ଵᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଵᦡ  - ܵ଴) + �ଶᦡ  - �଴ - ୭ܶ୩(ܵଶᦡ  - ܵ଴) = ݍ௠ଵሺ ℎଵᦡ  - ℎ଴ - ୭ܶ୩(ݏଵᦡ  - ݏ଴) ) + 
                      + ݍ௠ଶሺ ℎଶᦡ  - ℎ଴ - ୭ܶ୩(ݏଶᦡ  - ݏ଴))  ሺͷͻሻ 
 
Specifične entropije pregrijane pare, vrele kapljevine i kapljevite vode za pripadajuće 
temperature i tlakove se očitivaju  iz [3]. Kako nije definiran tlak slabije struje, vrijednosti su 
uzete za p =1 bar iz razloga što se specifična entropija pokazuje praktički zanemarivu 
promjenu s povećanjem tlaka. Pretpostavljeno je stanje okoliša ୭ܶ୩ = ʹͻ͵,ͳͷ ܭ i pok = 
1,01325 bar. 
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Vrijedosti specifičnih entropija i specifičnih entalpija 
 specifična entropija kapljevite vode na ulazu ݏଵ′ = ͻͷͷ,Ͳ J/kgK 
 specifična entropija vodene pare na ulazu ݏଶ′ = ͹ ͸ͶͶ,͹ J/kgK 
 specifična entropija kapljevite vode na okolišnom stanju ݏ଴ = ʹͻ͸,ͷ J/kgK 
 specifična entalpija kapljevite vode na ulazu ℎଵ′ = ʹͻ͵ Ͳ͹Ͳ J/kg 
 specifična entalpija vodene pare na ulazu ℎଶ′ = ʹ ͺ͹͵ ͳͶͲ J/kg 
 specifična entalpija kapljevite vode na okolišnom stanju ℎ଴ = ͺͶ Ͳͳͳ J/kg 
 
Ukupna eksergija na ulazu u kondenzator iznosi:            �ݔ୙୐= =͸ͳ ͲͷͶ,ʹ͵Ͷ W ≅ ͸ͳ,ͲͷͶ kW                                                                               ሺ͸Ͳሻ                                                                                                    
 
Ukupna eksergija na izlazu iz kondenzatora prema jednadžbi (45) iznosi:            �ݔI୐ =  �ݔ୙୐ −  ∆�ݔ = ͸ͳ ͲͷͶ,ʹ͵Ͷ −  ͻ ͵ͳͶ,ͻͶͳ = ͷͳ ͹͵ͻ,ʹͻʹ  W ≅ ͷͳ,͹͵ͻ kW                                                                                                                                                                     ሺ͸ͳ) 
Eksergije struja na ulazu i izlazu prema jednadžbama od (47) do (50):          �ݔ୙Zଵ = ʹͺ ͸͵͸ W                                                                                                        ሺ͸ʹሻ                   �ݔIZଵ = Ͷͻ ʹͲͳ W                                                                                                        ሺ͸͵ሻ                   �ݔ୙Zଶ = ͵ʹ Ͷͳͺ W                                                                                                       ሺ͸Ͷሻ                   �ݔIZଶ = ʹ ͷ͵ͺ�                                                                                                           ሺ͸ͷሻ          
Eksergijski stupanj djelovanja prema jednadžbi (56) iznosi:           Ɛ� = �ݔIZ୐�ݔ୙୐ = �ݔ୙୐ − ∆�ݔ �ݔ୙୐ = ͳ −  ∆�ݔ �ݔ୙୐ = ͳ −  ͻ ͵ͳͶ,ͻͶͳ͸ͳ ͲͷͶ,ʹ͵Ͷ  = Ͳ,ͺͶ͹                      ሺ͸͸ሻ 
  
Vrijednost eksergijskog stupnja djelovanja dobivena prema jednadžbi (65), pokazuje da se u 
promatranom slučaju radi o relativno dobrom uređaju prema kriteriju eksergijske efikasnosti. 
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3.2.3.  Dijagramski prikaz lokalne eksergijske destrukcije u ovisnosti o duljini izmjenjivača 
 
Koristeći prethodno dane jednadžbe, moguće je prikazati i lokalnu eksergijsku distrukciju, a 
što se prikazuje u dijagramu na slici 10. 
 
Slika 10. Zavisnost lokalne eksergijske destrukcije o lokalnoj duljini kondenzatora 
 
 
Dijagram na slici 6 pokazuje da eksergijska destrukcija kontinuirano raste s porastom L, ali se 
njezin pripast, za iste ∆ܮ, smanjuje s porastom duljine kondenzatora. Za L=1,1 m odnosno na 
ukupnoj duljini kondenzatora dobije se vrijednost eksergijske destrukcije 9 314,941 W. S 
porastom duljine kondezatora smanjuje intenzitet izmjene topline zbog sve manje lokalne 
temperaturne razlike između struja. Kako je izmjena topline jedini uzrok nepovratnosti, očito 
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4. ZAKLJUČAK 
U sljedećoj tablici su prikazani rezultati dobiveni za prvi i drugi slučaj proračuna. 
Tablica 1.  Usporedba rezultata za prvi i drugi slučaj proračuna 
 Kondenzator pregrijane 
vodene pare p = 2 bar 
Kondenzator pregrijane 
vodene pare p = 1,5 bar 
Izmjenjeni toplinski tok 150 kW 123 kW 
Temperatura struje 
kapljevite vode na ulazu 
70 °C 70 °C 
Temperatura struje 
kapljevite vode na izlazu 
90 °C 86,385 °C 
Temperatura struje vodene 
pare 
120,21 °C 111,35 °C 
Maseni protok struje 
kapljevite vode 
1,788 kg/s 1,788 kg/s 
Maseni protok nastalog 
kondenzata 
0,0634 kg/s 0,0511 kg/s 
Toplinski kapacitet struje 
kapljevite vode 
7 500 W/K 7 497 W/K 
Ukupna eksergija na ulazu 71, 281 kW 61,054 kW 
Ukupna eksergija na izlazu 57,885 kW 51,739 kW 
Ukupna eksergijska 
destrukcija 




ߨଵ 0,398 0,396 ߨଶ 0,508 0,505 ߨଷ 0 0 
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Za kondenzator konstantnih dimenzija (definirane dimenzije i broj cijevi, definirana duljina) 
proveden je proračun za dva slučaja. U prvom slučaju dolazi do potpune kondenzacije 
pregrijane vodene pare tlaka 2 bar i temperature 200 °C dok u drugom slučaju dolazi do 
potpune kondenzacije pregrijane vodene pare tlaka 1,5 bar i temperature 200 °C.  
Iz podataka prema Tablici 1 je vidljivo da su, za isti maseni protok vode i ulaznu temperaturu 
vode, izmijenjeni toplinski tok i izlazna temperatura vode manji u drugom slučaju. To je 
posljedica činjenice da je temperatura zasićenja za pripadajući tlak pregrijane pare niža u 
drugom slučaju te je zbog toga manja razlika temperatura između struja. Kako je količina 
izmijenjenog toplinskog toka proporcionalna s razlikom, očito je da će izmjenjeni toplinski 
tok biti manji kao i da će se voda slabije zagrijati prolaskom kroz kondenzator.  
Vrijednosti bezdimenzijskih značajki su relativno malo promijenjene. Blaga promjena 
značajke ߨଶ uzrokovana je smanjenjem koeficijenta prolaza topline i toplinskog kapaciteta 
slabije struje, iz čega se može zaključiti da je promjena temperature slabije struje više utjecala 
na smanjenje koeficijenta prolaska topline nego na smanjenje toplinskog kapaciteta slabije 
struje. Iz smanjenja značajke ߨଵ se može zaključiti, već navedena činjenica o blagom 
smanjenju izlazne temperature slabije struje. 
U drugom slučaju je nešto manji protok nastalog kondenzata iz razloga što je izmijenjeni 
toplinski tok manji. 
Prema energijskom kriteriju se može zaključiti da je povoljniji proces u prvom slučaju iz 
razloga što se izmjeni veći toplinski tok za iste dimenzije kondenzatora (istu površinu), isti 
maseni protok vode i istu ulaznu temperaturu vode. 
Promatrajući procese u kondenzatoru prema eksergijskom kriteriju, vidljivo je da je u drugom 
slučaju manja eksergijska destrukcija dok su ukupni iznosi eksergije na ulazu i na izlazu veći 
u prvom slučaju. Vrijednost eksergijskog stupnja djelovanja pokazuje da se u promatranom 
slučaju radi o relativno dobrim uređajima prema kriteriju eksergijske efikasnosti te da je 
eksergijski stupanj djelovanja veći u drugom slučaju. Povećanje eksergijskog stupnja 
djelovanja je uzrokovano činjenicom da je jedini oblik nepovratnosti izmjena topline pri 
konačnim temperaturnim razlikama. Kako je razlika između temperatura struja u drugom 
slučaju manja odnos manji je izmjenjeni toplinski tok, očito je da će drugi slučaj imati manji 
stupanj nepovratnosti i biti bolji prema kriteriju eksergijske efikasnosti. 
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